
Le plomb hydrique

dans les écoles et 
crèches neuves

Présentation RfVS 2 décembre 2025
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Effets sanitaires du plomb 2
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Découverte de la problématique 4

École Eugénie Brazier

4 avril 2023

Point de 
prélèvement

Plomb total (µg/L)

Sans purge 
(T1)

Après 3min 
de purge (T2)

Cuisine 43 7

Sanitaires R+1 11 6

10 µg/l



Découverte de la problématique 5

Date Lieu du prélèvement
T1 

(µg/l)
T2 

(µg/l)

14/04/2023

Crèche Direction 79 28

Crèche Cuisine 1 34 10

Crèche Cuisine 2 9 7

Crèche Biberonnerie 29 36

Crèche Change Arc-en-ciel 48 37

Crèche Change étoile 27 28

Crèche Change 1 31 29

Arrivée d'eau 7 /

Départ EF Remplissage circuit chauffage 397 /

Logement gardien <2 21

Date Lieu de prélèvement Étage
T1 

(µg/l)

04/05/2023

Arrivée d'eau -1 15

Départ cuisine -1 303

Départ logement -1 150

Départ module adiabatique -1 251

Départ GS + EAJE -1 44

Départ ECS GS -1 9

Remplissage sous station -1 116

Chaufferie -1 385

Point bas ballon crèche -1 4363

Salle de pause crèche -1 8

Salle de pause école -1 20

Biberonnerie 0 27

Cuisine 1 crèche 0 576

Direction 0 32

Salle de classe 1 0 226

Cuisine 1 GS (évier pour vaiselle) 0 62

Sanitaires restaurant scolaire 0 23

Logement gardien 1 13

Cabinet médical 1 15

Classe 15 1 3

Salle de classe 15 eau chaude 1 14

Sanitaires R+2 2 24

Nourrice



6Autres écoles et crèches impactées

Écoles construites depuis 
2023

2 Conformes
5 Non-

conformes

Crèches construites ou 
rénovées depuis 2018

4 Conformes
5 Non-

conformes

De 10 à 150 µg/L sur environ 50% des 

points d’eau

De 10 à 40 µg/L sur environ 30% des 

points d’eau

Non-conformité également sur le 

nickel (limite de qualité: 20 µg/L)



7Solutions immédiates

▪ Étiquetage des points

▪ Protocole de purge

▪ Réouverture de certains points selon des 

conditions établies avec tests tous les 15 jours

▪ Test mensuels

▪ Distribution de bouteilles d’eau

▪ Élaboration d’un protocole de rinçage des 

réseaux d’eau destinés à la consommation 

humaine avant mise en service



Problème d’ACS pour ces 2 dispositifs 

Novembre 
2023 à mars 

2024  

 6 filtres dans 
3 écoles

Suivi 
hebdomadai

re (373 
prélèvement

s)

Résultats 
non-

concluants

Février à mai 
2024  

   2 filtres 
dans 2 
écoles

Suivi 
hebdomadai

re (224 
prélèvement

s)

Résultats 
non-

concluants

Tests de filtres : 2 dispositifs 8



Eau 

L’heure des question et vérifications 9

Matériaux

▪ EGL pour le réseau d’adduction, jusqu’au 

compteur

▪ Les métaux lourds

▪ Traitements du réseau intérieur

▪ ACS

▪ Composition des tuyaux, raccords, vannes, 

compteurs



10ACS : Attestation de Conformité 

Sanitaire
Délivrée par un 

laboratoire habilité par le 

Ministère de la Santé

Évalue les produits en 

contact de l’eau potable

Déclaratif



▪ Présence de plomb dans le laiton, donc 

dans les compteurs, les raccords…

▪ Tests effectués par EGL sur des compteurs 

laitons

▪ Test d’une ligne avec compteur en inox mais 

présence de manganèse

11Problème du laiton



Eau 

L’heure des question et vérifications 12

Matériaux

Règlementation

▪ EGL pour le réseau d’adduction, jusqu’au 

compteur

▪ Les métaux lourds

▪ Traitements du réseau intérieur

▪ ACS

▪ Composition des tuyaux, raccords, vannes, 

compteurs

▪ Contact avec le Ministère de la Santé

▪ Expertise CSTB

▪ Référé expertise



Réunions avec la DGS

Règlementation : conclusion du 

CSTB
13

Expertise du CSTB

Origine principale 

pourrait être issue 

des laitons

Ne pas écarter 

définitivement 

l’apport de Plomb 

par le réseau 

public

Les traitements 

complémentaires 

n’auraient pas eu 

d’impact



Recommandations du CSTB 14

Mise en place d’un 

carnet sanitaire sur 

chaque 

établissement + 

Purges 2 fois/semaine 

et prélèvements 1 

fois/semaine

Adaptation du 

traitement de l’eau 

afin d’être à 

l’équilibre calco-

carbonique

Étude 

expérimentale pour 

tester le relargage 

du laiton

Campagne de 

tests élargie sur un 

territoire étendu



Le référé-expertise 15



ARS

CSTB

Anses

Direction 
Général
e de la 
Santé

Direction 
Construc

tion

Direction 
Éducatio

n

Direction 
Petite 

Enfance

Eau du 
Grand 
Lyon

Laborato
ires

Entrepris
es 

filtration

Les différents acteurs 16
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Purges 18

➢ Baisse des concentrations avec le temps dans les établissements en utilisation normale
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PLOMB - Evolution des valeurs moyennes par 

séries de prélèvements
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Contact:

Direction.sante@mairie-lyon.fr

Ombeline.triau@mairie-lyon.fr 

Stephanie.kapouyan@mairie-lyon.fr

Adam.cambon@mairie-lyon.fr

Alexis.barel@mairie-lyon.fr

Sophie.gardenat@mairie-lyon.fr 

La suite… 19

Nouvelle réunion au printemps 2027 ?

➢ La problématique du plomb dans les réseaux d’eau neufs fera l’objet 

d’une fiche action pour le plan PE 2026-2028 de la VDL
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